r | Skaénsk Energideklarering
Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF kap 5,

BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med &ndringar

Referens nr;

2311-6389

Plats for Stampel

A1 - Bygg_)nad
Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Ort
Bommen 7 S.Esplanaden 13A-CPrennegatan 27 [223 54  |Lund
Byggnadsédgaren Postadress Postnr Ort
Brf Bommen nr 7 S.Esplanaden 13A 22354 |Lund
Faktureringsadress Postadress Postnr Ort
Fastighetsansvarig/Forvaltare Telefonnr Fax / e-post
Christos Asimakidis 0736006686
Internt byggnadsnamn Internt byggnadsnr Verksamhet BRA im? Ant. Lgh Ant. lokaler
Bostader 48
A2 - Besiktningsutlatande (+ sammanstélining av system inom byggnaden)
_ Besiktnings Ombesiktning Nasta ordinarie Bilaga i
Sysiamne Bigsifcat | Beshdnmpadabim. | iy datum besikiningsdatum | _(B-sida) hateting
S 4 2023-11-16 EG 2024-05-16 | 2029-11-16 Lagenheter

EE1 3 2023-11-16 G - 2029-11-16 Kallare

Ingér samtliga ventilationssystem fér byggnaden i denna besiktning. JA [ Nej

A3 - Allmént omddme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Ventilationskanaler &r allmant férsmutsade och behdver rengéras infér nasta ordinarie OVK-besiktning.
Lagenheter som har anmérkningar (2:or) ska atgarda felen och ombesiktigas senast 2024-05-16.

Besiktningsman Telefon nr Fax / e-post

Jonas Helmfrid 0707127660 jonas@skandek.se
Foretag Postadress Postnr Ort
Skandek AB Skepparegatan 16 25270 |[Raa
Certiferingsorgan Cert.nummer Giltighetstid Behdrighetsniva

Kiwa OVK09853 2027-06-16 . : K

Ort / Underskriftsdatum

Rydeback 2023-11-17

Namnteckning
% > /t 1

FunkiS

/ Funkis excelprotokoll

vii1




l ! Skdnsk Energideklarering

Referensnummer Systemnummer
Protokon uvn 2311-6389 1 B_mall
Obligatorisk Ventilationskontroll
B1 |Fastighetsbeteckning Internt byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2) |Resultat
Bommen 7 S 2 EG
Fléktar och aggregat som ingar i det samhérande systemet
B2 Systemdel Flékttyp| Inst.ar Placering Proj.fléde /s |Uppm fléde I/ Betjanar
1
2
3
4
5
6
T
B3| 1 Handlingar Pos Anmdrkningar Utfall
1.1 Ritningar
1.2 |0 DU-instruktioner 1.1 _|Ritningar saknas 0
1.3 Féregaende OVK-protokoll
1.4 |0 Proj. varden/luftfisdesprotokoll 2.6 _|Kanaler allmant férsmutsade 1
1.5 |0 Ovrigt Uteluftsventiler &r évertapetserade i vard.- och sovrum
2 Féroreningar 3.9 |iflertalet lagenheter 1
2.1 |0 Uteluftskanal Sjalvdragsventil monterad inuti kokskap i Igh 1204
22 |0 Filterdel 3.9 [(13A). (Sjélvdrag hammas nar sk&psdorr &r stangd). 2
2.3 |0 Batterier
24 [0 vvx 3.10 SjalvdragsaknasikbkiIEMZOZ (13A) 2
25 |0 Flaktdel Koksflakt monterad pa sjélvdrag i Igh 1205 och 1305
26 Kanaler 3.10 [(13A) 2
2.7 Don
2.8 Rensningsméjligheter
2.9 |0 Flaktrum
2.10|[4 Ovrigt
3 Funktioner
3.1 |0 Filterdel
3.2 |0 Batterier
33 |0 wwx
3.4 |0 Spjall
35 [ Styr/Regler/Overvakning
36 |[J Flaktar
3.7 Luftfléden
3.8 Kanaler
3.9 Don Méjliga energibesparande atgérder i systemet
3.10 Ovrigt
4 Klimat
4.1 Temperatur
42 Odér
4.3 Drag
4.4 Ljud
4.5 Brukarsynpunkter
46 Ovrigt
Uppdragstyp Bilagor Bil.Beteckn. |Ombesiktn. |Besiktningsdatum
[0 1:abesiktning O C: Anmirkning datum
Aterkommande besiktning O D: Atgarder 2023-11-16
0 Ombesiktning O L: Flode Namnteckning /
[0 Utdkad kontroll O E1: Aggregatdata / /// Y
£ Egenkontroll O K1: Co2 mm ////,h’”’ /j’/L/
/ ‘&

FunkiS

vi1.1




INTYG

I I Skansk Energideklarering

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med #ndringar

utforts pd denna byggnad

Fastighetsbeteckning Adress

Bommen 7 - S.Esplanaden 13A-C,Prennegatar
Systemnummer

S

Besiktningsresultat Niista ordinarie besiktning

EG

Besiktningsman Besiktningsdatum Niista besiktningsdatum

Jonas Helmfrid 2023-11-16 2029-11-16

Foretag Behirighetsniva Cert.organ Cert.nr
Skandek AB K Kiwa OVK09853

Protokoll finns att tillgd hos byggnadens fgare och hos kommunens byggnadsniimnd

Anm.

Namnteckning
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l ‘ Skdnsk Energideklarering

Referensnummer Systemnummer
Protokoili uvn 2311-6389 z B_mall
Obligatorisk Ventilationskontroll
B1 |Fastighetsbeteckning Internt byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2) |Resultat
Bommen 7 F 2 G
Flaktar och aggregat som ingar i det samhérande systemet
B2 Systemdel Flékttyp| Inst.ar Placering Proj.fléde l/s [Uppm fléde I/s] Betjanar
'IFF1 F i.u. |Undercentral i.u. Se L1 Kallare
2
3
4
5
6
T
B3| 1 Handlingar Pos Anmdrkningar Utfall
1.1 Ritningar
1.2 |0 DuU-instruktioner 1.1 _|Ritningar saknas 0
1.3 Féregaende OVK-protokoll
1.4 |0 Proj. varden/luftflddesprotokoll 2.6 |Kanaler allmant fsrsmutsade 1
1.5 [0 Ovrigt
2 Féroreningar
21 |0 Uteluftskanal
2.2 |0 Filterdel
2.3 |0 Batterier
24 |0 vvX
2.5 |0 Flaktdel
2.6 Kanaler
2.7 Don
2.8 Rensningsméjligheter
2.9 |0 Flaktrum
2.10 Ovrigt
3 Funktioner
3.1 |0 Filterdel
32 |0 Batterier
33 |0 vvx
34 |0 Spjall
3.5 [ Styr/Regler/Overvakning
36 Flaktar
37 Luftfldden
3.8 Kanaler
3.9 Don Méjliga energibesparande atgérder i systemet
3.10 Ovrigt
4 Klimat
4.1 Temperatur
4.2 Odor
43 Drag
4.4 Ljud
45 |[] Brukarsynpunkter
46 Ovrigt
Uppdragstyp Bilagor Bil.Beteckn. |Ombesiktn. |Besiktningsdatum
[0 1:a besiktning O C: Anmarkning datum
Aterkommande besiktning O D: Atgarder 2023-11-16
[0 Ombesiktning L: Flsde L1 Namntecknmg /
[0 Utskad kontroll O E1: Aggregatdata
(] Egenkontroll ] K1: Co2 mm / /7 i /9/__’_.
FunkiS vi.1




LUFTFLODESSPROTOKOLL

Datum:

2023-11-16

Proj.nr:

2311-6389

OBJEKT: Bommen 7

Sign. Jonas Helmfrid

SYSTEM: FF1 P: 100 W Drifttid: 00-24
Tilluft Franluft
Rum, beskrivning Luftflode, Vs Luftfléde, s | Dontyp Kommentar
Beréknat | uppmitt | Berdknat | uppmitt
Tvitt 13+13 | KVi25®2
Tork 12 KV100
WC 13 KV100
Dusch 16+16 | KVizs®2
Bastu 10 KV100
Undercentral 10 KV100

MATINSTRUMENT: SwemaFlow 246, Kimo MP210. Miitmetod B3, B2:1

ANTECKNINGAR




INTYG ' l Skénsk énergideklmring

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med 4ndringar

utforts p& denna byggnad

_lsastighetsbeteckning Adress

Bommen7 . S.Esplanaden 13A-C,Prennegatal
Systemnummer

FF1

Besiktningsresultat Nista ordinarie besiktning

G

Besiktningsman Besiktningsdatum Niista besiktningsdatum

Jonas Helmfrid 2023-11-16 2029-11-16

Foretag Behorighetsniva Cert.organ Cert.nr
Skandek AB K Kiwa OVK09853

Protokoll finns att tillgd hos byggnadens figare och hos kommunens byggnadsniimnd
Anm.

Namnteckning




